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Legionellen
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EINLEITUNG

Fallbeispiel 1:

FWST, bedarfsgesteuerte Desinfektion

Fallbeispiel 2:

Boilerersatz durch FWST

Fallbeispiel 3:

Dezentral, keine Zirkulation, tiefe TWW Temperaturen
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BEDEUTUNG DES TWW FÜR DIE ENERGIEWENDE
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BEDEUTUNG DES TWW FÜR DIE ENERGIEWENDE
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LEGIONELLEN-RISIKO
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FRAGE
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Wie hoch ist das Risiko einer Legionelleninfektion durch das 

TWW tatsächlich?

Wie ist die Situation im Kaltwasser?

- Pexrohre in Decke mit FBH

- KW-Leitung in warmem Steigschacht (getrennte warme und kalte Steigzonen)



Wachstumsregulation von Legionella; Prof. Dr. H. Hilbi
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TEMPERATUR-ANSATZ



TEMPERATUR-ANSATZ
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PROF. MED. A. KRAMER ET AL. 



FRAGEN

Veranstaltung 09.09.2015 Trinkwarmwasser 12

Wie wirksam sind hohe TWW-Temperaturen und thermische Desinfektion in der 

Praxis wirklich? Was wissen wir wirklich? Aus bestehenden Objekten?

Wie wirkt sich eine hohe TWW-Temperatur langfristig auf die Legionellen aus? 

Findet Resistenzbildung statt?

Wie kann eine thermische Desinfektion des TWW im gesamten System in der 

Praxis umgesetzt werden? Was ist mit den Ausstossleitungen?

Wie sind die negativen Auswirkungen wie Kalkausscheidung (Nährboden), 

reduzierter Wasserdurchsatz, Verbrühungsgefahr usw. zu bewerten?

Was meint: „thermische Desinfektion nach Bedarf“?

Welchen Einfluss haben weitere Faktoren?



WEITERE EINFLUSSGRÖSSEN

Rohrmaterial

Rostfrei, Kunststoff, Kupfer...

Dimensionierung
Wasserdurchsatz; red. Temperatur = höherer Durchsatz

Erzeugersysteme

TWW-Speicher mit innerem Laderegister «Boiler»

Magros Ladung

Kombispeicher

Rossnagel

Frischwasserstation

Verweildauer des Trinkwarmwassers

Legionellen vermehren sich sehr langsam
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WEITERE EINFLUSSGRÖSSEN

Zirkulationssystem
Grösserer Wasserinhalt

Mischtemperatur in TW-Speichern

TWW-Verteilsystem
Anzahl Steigzonen, Zentral/Dezentral, Wärmedämmung (kalt und warm)

Wartung/Unterhalt
Reinigung Wassererwärmer

Demontieren stillgelegter Abschnitte

Nutzerverhalten und Gebäudekategorie

Gebäudekategorien und Risikostufen 1,2 und 3: (z.B. Luxuswohnung wenig 

genutzt vs. Familienwohnung; Nutzungswechsel)

Ferienabwesenheit

Leerstand
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MÖGLICHER LÖSUNGSANSATZ
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FALLBEISPIEL 1
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FALLBEISPIEL 2
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FWS "FRIWASTA Plus" 120 

bis 500 L/Min. stehend (Sailer)



FALLBEISPIEL 3
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FALLBEISPIEL 3
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

Ziel ist die Verhinderung von Legionellose-Erkrankungen, nicht 

möglichst hohe TWW-Temperaturen

Viele weitere Faktoren sind zu beachten; nicht nur die 

Temperatur des TWW

Reduktion des Energiebedarfes ist, wie der Gesundheits-schutz 

des Einzelnen, auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse

Es braucht eine Vereinheitlichung der vielen Normen und 

Richtlinien, sowie eine Klärung der Gewerkzuständigkeit 

(Heizung, Sanitär, Architekt usw.)

Umfangreichere Untersuchungen, im Labor und vor allem 

im Feld, sind dringend notwendig!

Veranstaltung 09.09.2015 Trinkwarmwasser 20



WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN:


