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Messungen Differenz Produkton und Bezug
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Kälteproduktion

Kältebezug

Elektro
Kältemaschine

Verluste??



Eisspeicher Quelle für Verluste?
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Verluste??



So grosse Verlustleistung müsst spürbar sein
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Kälteproduktion

Kältebezug

Elektro
Kältemaschine

ca. 13kW Verlustleistung

Messungen wurden
zu wenig 
plausibilisiert!

Möglicher Fehler:
Falsche Parametrierung
des Wärmezählers
(Glykolkreis)

Grundsatz:
misstraue jeder
Messung



Methoden Plausiblisierung Messungen
• Kennzahlen bilden z.B. Energiekennzahl
• Plausibilitätsüberlegungen z.B. Leistungen 
• Parallele Messungen z.B. mit mobilen Wärmezählern
• Zuhilfenahme redundanter Messungen (Gesamtmessung vs. 

Summe Teilmessungen)
• Parameterkontrolle z.B. Wärmekapazität Fluid bei Wärmezählern
• Installationskontrolle z.B. bei Elektrozählern
• Alte Wärmezähler evtl. erneuern
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Wir danken für die Unterstützung
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